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Tampa de Concreto Armado

Parede de Tijolo Maciço

Pedra Brita nº 3
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PROJETO

ESCALA NOMINAL

MUNICIPIO DE OCAUÇU
Avenida Celeste Casagrande, 204

Centro - Oauçu/SP - CEP 17540-023

ENDEREÇO DA OBRA

ESCALA GRÁFICA
1 2 3

DATA

AUTOR DO PROJETO

João Paulo Soares

João Benedito Costa e Silva

Secretario Municipal de Arquitetura,
Urbanismo, Habitação e Projetos.

Prefeito

CAU nº A168630-5

Como indicado

Projeto Elétrico - Eletroduto 04/06

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DR. ARGOLO FERRÃO

Praça Dr. Argolo Ferrão, rodeada pela Avenida Celeste Casagrande e Ruas
Vereador Palmerino Colombo, Horacio de Maio e Antonio Abdo - Centro,
Ocauçu/SP

Março/2021

João Paulo Soares - CAU nº A168630-5

1 : 125
PLANTA FINAL - TÉRREO1

ELETRODUTO
SISTEMA: DESCRIÇÃO: COMPRIMENTO:

Outro Eletroduto Flexivel Corrugado PEAD 310.10
Outro Eletroduto PEAD Flexivel Corrugado 55.44

Caixa de Passagem 40x40x50 com tampa de concreto

Caixa de Passagem 30x30x40 com tampa de concreto

1 : 20

Detalhe Caixa de Passagem
4

Eletroduto Flexivel Corrugado PEAD


